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Installazione
Nell’ambito di miglioramento del prodotto, viene aggiunta una nuova guarnizione su tutti gli
attacchi delle derivazioni dei collettori serie 354 in lega ADZ. Lo scopo è quello di evitare che
alcune tipologie di acque molto aggressive lambiscano le pareti della derivazione dove
avviene il maggior sforzo meccanico sul collettore stesso.

IMPORTANTE: la guarnizione deve essere rimossa in caso di montaggio con
tubazione Ø esterno 17 e 18 mm (facendo attenzione a non rovinare o
rigare la sede della derivazione), mentre va mantenuta per tutti gli altri
diametri.


