
T

separador de sujidade
para evitar que as impurezas 

possam comprometer o 
funcionamento da bomba 
de calor.

Coletor porta-instrumentos 
  ,açnaruges ed aluvláv moc

purgador de ar e manómetro, 
dispositivos indispensáveis 

para o controlo de um 
circuito fechado.

AQS

Válvula antigelo para evitar 
a formação de gelo no 
interior das tubagens. 

 

Válvula de 
bypass
para garantir 
o caudal 
necessário 
à bomba de 
calor após a 
desativação.


